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Cold lead connection and end seal kit
Anschlussgarnitur für Zuleitungskabel und 
Endabschlussgarnitur
Kit de liaison froide et d’extrémité
Aansluiting- en eindafwerkingset
Kaldkabelskjøt og endeavsluttning sett
Kallkabelanslutning och ändavslutningssats
Kold monteret endeafslutning
Jatkospakkaus kylmäkaapeliin ja loppupääte  
Kit di connesione e terminazione
Zestaw po¬åczeniowy z przewodem
elektrycznym zasilajåcym oraz zestaw koµcowy  
Nabor dlå podklœheniå i okoncevaniå 
greœwego kabelå
P®ipojovací souprava napájecího kabelu a ukon-
çovací tπsnπní. 
Hideg-vég csatlakoztató és véglezáró készlet
Prikljuçak hladnog kraja i zavr√na garnitura
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ENGLISH
A. KIT CONTENTS
 A,B Crimps
 C,D,E,F Cold lead shrinkable  

sleeves
 G,H End seal shrinkable 

sleeves
 I Mastic

DEUtSCH
A. INHALT DER GARNITUR
 A,B  Pressverbinder
 C,D,E,F  Schrumpfschläuche  
  für Zuleitungskabel
 G,H Schrumpfschläuche  
  für Endabschluss 
 I Abdichtmasse

FrANçAIS
A. CONTENU DU KIT
 A,B  Manchons à sertir 
 C,D,E,F Manchons thermo-

rétractables pour 
liaison

 G,H Manchons thermo-
rétractables pour 
l’extrémité

 I Mastic

NEDErLANDS
A. INHOUD KIT
 A,B Krimpverbinders  
 C,D,E,F Krimpkousen voor  
  aansluiting 
 G,H Krimpkousen voor  
  eindafwerking
 I Mastiek 

NOrSK
A. SETTET INNEHOLDER
 A,B Presshylser
 C,D,E,F Krympestrømper til 

kaldkabel
 G,H Krympestrømper til 

endeavsluttning
 I Mastic

SVENSKA
A. SATSINNEHåLL  
 A,B Presshylsor
 C,D,E,F Krympslangar för 

kallkabel
 G,H Krympslangar för 

ändavslutning
 I Mastik

DANSK
A. KOMPONENTLISTE
 A,B Terminaler
 C,D,E,F Krympemuffe for 

kold kabel
 G,H Krympemuffe for 

endeafslutning
 I Mastik

SUOMI
A. PAKKAUS SISäLTää
 A,B Liittimet
 C,D,E,F Kutistemuovit 

kylmäkaapelille
 G,H Kutistemuovit lop-

pupäätteeseen
 I Tiiviste
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ItALIANO
A. CONTENUTO DEL KIT  
 A,B Connettori
 C,D,E,F Termorestringenti  
  per lato alimen-  
  tazione
 G,H Termorestringenti  
  per lato finale
 I Mastice

POLSKI
A. ZawarToƒÇ ZesTawu
 A,B Z¬åczki zaciskowe
 C,D,E,F rurki termokurczliwe 

po¬åczenia zimnego
 G,H rurki termokurczliwe 

zakoµczenia
 I Mastyka

RUSSKIJ
A. V sosTAV nAboRA VXoDiT:
 A,B obøimnye gilæzy
 C,D,E,F  Usaøivaemye trubki 

uzla podklœheniå
 G,H Koncevye  

termousaøivaemye 
trubki Germetik

 I Germetik

ÇESKY
A. Souprava obSahuje
 A,B Lisovací spojovaçe 
 C,D,E,F Smr√†ovací trubice pro  
  p®ipojení napájecího  
  kabelu
 G,H Smr√†ovací trubice pro  
  ukonçení.
 I Tπsnicí tmel 

MAGYAr
A. készlet tartalma
 A,B Préselhetœ kötœelemek
 C,D,E,F  Hœre zsugorodó csövek 

a hideg-véghez
 G,H Hœre zsugorodó csövek 

a véglezáráshoz
 I tömítœanyag

HVrAtSKI
A. Sadrˇaj garniTure:
 A,B presne spojnice
 C,D,E,F  Stezne cijevi za hladni 

kraj
 G,H Stezne cijevi za 

zavr√etak
 I brtvena masa 
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ENGLISH 
Applicable to following heating 
cables:
LC2-CT
T2Red
ETL-A
 FreezGard heating cables  
 W31, W32, W51, W52  

Cold lead cable:
 overall diameter:  
 6 mm - 11 mm.
 conductor size:  
 3 x 1,5 mm2 

WARNING: Please make sure the 
installation is carried out in clean, 
dry conditions and all cable ends 
are protected from moisture. 

DEUtSCH
Für folgende Heizbänder geeignet:
LC2-CT
T2Red
ETL-A
 FreezGard W31, W32, W51, 
 W52 

Zuleitungskabel:
 Aussendurchmesser: 
 6 mm - 11 mm.
 Leiterquerschnitt: 
 3 x 1,5 mm2  

ACHTUNG: Bitte stellen Sie sicher, 
dass die Montage in sauberer und 
trockener Umgebung erfolgt und 
die Kabelenden vor Feuchtigkeit 
geschützt werden.

FrANçAIS 
Compatible avec les rubans 
chauffants:
LC2-CT
T2Red
ETL-A
 FreezGard W31, W32,  
 W51 et W52 

Câble de liaison froide:  
 diamètre extérieur:  
 6 mm -11 mm
 Sections des conducteurs:  
 3 x 1,5 mm2

ATTENTION: Veiller à ce que  
l’installation soit réalisée dans un 
environnement propre et sec et que 
les extrémités du ruban soient  
protégées de l’humidité.

NEDErLANDS
Toepasbaar op 
verwarmingskabels:
LC2-CT
T2Red
ETL-A
 FreezGard W31, W32,  
 W51, W52

Aansluitkabel:
 buitendiameter:  
 6 mm - 11 mm.
 stroomdraadafmeting: 
 3 x 1,5 mm2

OPGELET: De installatie moet  
worden uitgevoerd in droge en 
zuivere omstandigheden, en de 
kabeluiteinden moeten altijd tegen 
vocht beschermd worden.

NOrSK 
Til bruk for varmekabler
LC2-CT
T2Red
ETL-A
 FreezGard W31, W32,  
 W51, W52

Kaldkabel:
 utvendig diameter:
 6 mm - 11 mm
 ledertverrsnitt: 
 3 x 1,5 mm2

ADVARSEL: Utfør installasjonen 
under rene og tørre forhold, og  
forsikre at kabelendene ikke 
utsettes for fuktighet.

SVENSKA
Passar till värmekablarna
LC2-CT
T2Red
ETL-A
 FreezGard W31, W32,  
 W51, W52 

Kallkabel:
 ytterdiameter:
 6 mm - 11 mm
 ledararea:
 3 x 1.5 mm2 

VARNING: Säkerställ att installatio-
nen sker under rena, torra förhål-
landen och att värmekabeländarna 
skyddas mot fukt.
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DANSK
Anvendelig for varmekabel:
LC2-CT
T2Red
ETL-A
 FreezGard W31, W32,  
 W51, W52

Kold kabel:
 Udvendig diameter:  
 6 mm - 11 mm.
 Tilslutning:  
 3 x 1,5 mm2

ADVARSEL: Sørg for at montagen 
sker under rene og tørre forhold, 
samt at alle enderne på kablerne 
beskyttes mod fugt. Læs hele mon-
tagevejledningen inden arbejdet 
påbegyndes og følg instruktionerne 
nøje.

SUOMI
Soveltuu lämpökaapeleille:
LC2-CT
T2Red
ETL-A
 FreezGard  W31, W32,  
 W51, W52 

Kylmäkaapeli:
 kokonaishalkaisija:
 6 mm -11 mm                     
 johtimen koko:
 3 x 1,5 mm2

VAROITUS: Varmista että asennus 
tehdään puhtaissa, kuivissa olosuh-
teissa ja kaapelin päät on suojattu 
kosteudelta.

ItALIANO
Adatto ai cavi scaldanti:
LC2-CT
T2Red
ETL-A
 Freezgard W31, W32,  
 W51, W52 

Cavo di potenza:
 diametro esterno: 
 6 mm - 11 mm.
 dimensione del conduttore:  
 3 x 1,5 mm2 

ATTENZIONE: Assicurarsi che 
l’installazione venga effettuata in 
ambiente asciutto E, pulito E che 
tutte le terminazioni dei cavi siano 
protette dall’umidita’.

POLSKI
Do stosowania z przewodami grzejnymi:
LC2-CT
T2red
eTL-a
 FreezGuard: w31, w32,  
 w51, w52 

Przewody elektryczne (zimne)
 wymiary zewnætrzne:
 6 mm -11 mm
 ∂rednica †y¬y:
 3 x 1,5 mm2

uwaGa: Monta† nale†y wykony-
waç w miejscu czystym, suchym a 
zakoµczenie przewodu grzejnego 
chroniç nale†y przed wilgociå.

RUSSKIJ
Primenåetså dlå  greœwix kabelej:
LC2-CT
T2Red
ETL-A
 FreezGard W31, W32,  
 W51, W52 

silovoj kabelæ
 Vne‚nij diametr:
 6 mm-11 mm
 sehenie øily:
 3 x 1,5 mm2 

VniMAniE: montaø doløen proiz-
voditæså v histyx, suxix usloviåx; 
greœwij kabelæ doløen xranitæså s 
zawiwennymi ot vlagi koncami.  
 

ÇESKY 
Souprava je urçena pro topné
kabely:
LC2-CT
T2red
eTL-a
 Freezgard W31, W32,  
 W51, W52

napájecí kabel:
 vnπj√í prümπr:  
 6 mm - 11 mm.
 prü®ez vodiçe:  
 3 x 1,5 mm2 

upoZorn∏nÆ: Zajistπte, aby montáΩ 
byla provádπna v çistém a suchém 
prost®edí, v√echny konce kabelü 
chrañte p®ed vlhkostí.
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MAGYAR
Fætœkábel:
lC2-Ct
t2red
etl-a
 FreezGard W31, W32, W51,  
 W52

Hidég-vég kábel:
 külsœ átmérœ:
 6 mm -11 mm
 vezetœ méret:
 3 x 1,5 mm2 

FiGyelmeztetés: a szerelést tiszta 
és száraz körülmények között kell 
végezni és minden kábelvégzœdés 
legyen védett a nedvességtœl.

HRVATSKI
grijaçi kabeli:
LC2-CT
T2red
eTL-a
 Freezgard W31, W32,  
 W51, W52 

napojni kabel (hladni kraj):
 vanjski promjer:  
 6 mm - 11 mm.
 presjek: 
 3 x 1,5 mm2 

upoZorenje: paziti da se montaΩa 
vr√i u çistim i suhim uvjetima, te da su 
svi zavr√eci za√ticeni od vlage.
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www.tycothermal.com

België / Belgique
Tyco Thermal Controls
Staatsbaan 4A
3210 Lubbeek
Tel. 016 21 35 02
Fax 016 21 36 04

Çeská Republika
Raychem HTS s.r.o.
Novodvorská 82
14200 Praha 4
Tel. 241 009 215
Fax 241 009 219

Danmark
Tyco Thermal Controls Nordic AB
Flöjelbergsgatan 20B
SE-431 37 Mölndal
Tel. 70 11 04 00
Fax 70 11 04 01

Deutschland
Tyco Thermal Controls GmbH
Englerstraße 11
69126 Heidelberg
Tel. 0800 1818205
Fax 0800 1818204

France
Tyco Thermal Controls SA
B.P. 90738
95004 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. 0800 906045
Fax 0800 906003

Italia
Tyco Electronics Raychem SPA
Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo E5
20090 Assago, Milano
Tel. 57 57 61
Fax 57 57 6201

Nederland
Tyco Thermal Controls b.v.
Van Heuven Goedhartlaan 121
1181 KK Amstelveen
Tel. 0800 0224978
Fax 0800 0224993

Norge
Tyco Thermal Controls Norway AS
Postboks 6076 - Etterstad
0601 Oslo
Tel. 66 81 79 90
Fax 66 80 83 92

Österreich
Tyco Thermal Controls
Office Wien
Brown-Boveri Strasse 6/14
2351 Wiener Neudorf
Tel. 0 22 36 86 00 77
Fax 0 22 36 86 00 77-5

Polska
Tyco Thermal Controls Polska Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 19
02-677 Warszawa
Tel. +48 22 331 29 50
Fax +48 22 331 29 51

Schweiz / Suisse
Tyco Thermal Controls N.V. 
Office Baar
Haldenstrasse 5
Postfach 2724
6342 Baar
Tel. 041 766 30 80
Fax 041 766 30 81

Spain
Tyco Thermal Controls N.V. 
Ctra. De la Coruña, km. 23,500
Edificio ECU I
28290 Las Rozas
Madrid - Spain
Tel. (34) 902 125 307
Fax (34) 91 640 29 90

Suomi
Tyco Thermal Controls Nordic AB
Flöjelbergsgatan 20B
SE-431 37 Mölndal
Puh. 0800 11 67 99
Telekopio 0800 11 86 74

Sverige 
Tyco Thermal Controls Nordic AB
Flöjelbergsgatan 20B
SE-431 37 Mölndal
Tel. 020-210 100
Fax 031-335 58 99

United Kingdom
Tyco Thermal Controls (UK) Ltd
3 Rutherford Road, 
Stephenson Industrial  
Estate Washington, Tyne & Wear 
NE37 3HX
Tel. 0800 969013 Fax: 0800 968624

ROSSIÅ i drugie strany SNG
RAJXEM
Rossiå, 127081, Moskva
pr. Deøneva 29, str. 1
Tel. (495) 508 99 75
Fax (495) 508 99 74 


